
残留塩素濃度

(PPM)

1 第 １ 浄 水 場 職員宅 長沼町東町１丁目 0.46

2
  マオイの丘配水
場

南長沼幹線流量計 長沼町旭町南２丁目 0.21

3 第 ２ 浄 水 場 職員宅 南幌町中央４丁目 0.48

残　　留　　塩　　素　　測　　定　　結　　果

番号 給 水 浄 水 場 名 採 取 名 称 採 取 場 所 備 考


